ELEKROINSTALACE — ZASUVKOVE A SILOVE ROZVODY

LEGENDA MISTNOSTI I
1,0 m NAD PODLAHOU NEN[-LI URCENO JINAK; PROVEDENE JAKO ZAPUSTENE (POD OMITKU)
O M Z>N_m< gm._.ZOm._._ UMISTENI ZASUVEK V KOUPELNACH min. 1,2 m NAD PODLAHOU
bl VE TRIDACH INSTALOVANY ZASUVKY PRO PROJEKTOR A PLATNO (UMISTENY POD STROPEM),
201 UCEBNA ZASUVKY VE STOLE (PC, VIZUALIZER, ..); ZASUVKY PO OBVODU MISTNOSTI A
PEVNY VYVOD PRO PRUTOKOVY OHRIVAC (UMISTENO POD UMYVADLEM)
V KUCHYNI INSTALOVANY ZASUVKY 400V(16A), 230V(16A); UMISTENI PODLE POZADAVKU UZIVATELE
V DILNE INSTALOVANY ZASUVKY 400V(16A), 230V(16A); 1,2m NAD PODLAHOU
V UCEBNE W (m.& 209) INSTALOVANA ZASUVKA 400V(16A) PRO KERAMICKOU PEC,
V€. SPINACE SE SIGNALKOU
PRESNE ROZMISTENI A PROVEDENI PODLE POZADAVKU INVESTORA A UZIVATELE
PRO OSAZENI ZASUVEK KRABICE PRISTROJOVE (POD OMITKU)
PRO ODBOCOVANI ROZVODU KRABICE ODBOCNE S VICKEM A SVORKOVNICI

202 | UCEBNA
203 | UCEBNA JAZYKU
204 | UCEBNA
205 | UCEBNA

VNITRNI ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA SILOVYMI CELOPLASTOVYMI KABELY TYPOVE

206 UCEBNA RADY CYKY A VODICI CYA (ZELENOZLUTE BARVY).
KABEL BUDE ULOZENA POD OMITKOU (min. kryti 10 mm), PRIP. BUDE VEDENA V KONSTRUKCNICH
207 UCEBNA A7 V4 [ ( ), PRI CNI
v DUTINACH A DRAZKACH.
208 UCEBNA VT KABELAZ V 1.PP A V DILNE BUDE ULOZENA VE VKLADACICH LISTACH.
209 UCEBNA W SILOVE OBVODY BUDOU PRIPOJENY A JSTENY V PRISLUSNYCH ROZVADECICH.
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