ELEKROINSTALACE

LEGENDA MISTNOSTI SVITIDLA:

— PROVEDEN| A UMISTENI SVITIDEL PODLE SVETELNE—TECHNICKEHO PROJEKTU A POZADAVKU INVESTORA
x z s — VE TRIDACH INSTALOVANA PRISAZENA ZARIVKOVA SVITIDLA 2x36W (9ks) PRO OSVETLENI PRACOVISTE
C.M. | NAZEV MISTNOSTI TRIDY A 1x58W (3 ks, ASYMETRICKE) PRO OSVETLENI TABULE

v — NA CHODBACH INSTALOVANA PRISAZENA ZARIVKOVA SVITIDLA 1x36W
301 UCEBNA — V TELOCVICNE INSTALOVANA PRISAZENA ZARIVKOVA SVITIDLA 2x49W S MRIZKOU
30 UCEBNA — V KUCHYNI INSTALOVANA ZAVESNA ZARIVKOVA SVITIDLA 2x35W, IP65, MONTAZNI VYSKA 2,7 m

303 | KABINET CIzicH JAZYKU
304 | UCEBNA

— OVLADANI SVITIDEL PRISLUSNYMI VYPINACI A PREPINACI
— V UMYVARNACH A WC INSTALOVANA NASTENNA A STROPNI ZAROVKOVA SVITIDLA V PRISLUSNEM KRYTI
— NAD VSTUPY DO OBJEKTU INSTALOVANA SVITIDLA S POHYBOVYM PIR CIDLEM; MIN. KRYT IP 44

- SPINACE:
30 UCEBNA — UMISTENI OBVYKLE NA STRANE OTEVIRANI DVERI, MONTAZNI VY3KA 1,2 m NAD PODLAHOU
306 UCEBNA (MERENO KE STREDU SPINACE), NENI-LI URCENO JINAK
— KOLEBKOVE VYPINACE BUDOU ZAPOJENY TAK, ABY SE ZAPINALY STLACENIM HORNI CASTI
307 UCEBNA (MIMO STRIDAVYCH A KRIZOVYCH SP.)

— PRESNE PROVEDENI A UMISTENI SPINACU PODLE POZADAVKU INVESTORA

308 LABORATOR PRO ODBOCOVANI ROZVODU KRABICE ODBOCNE S VICKEM A SVORKOVNICI;
309 SKLAD PRO VYPINACE, PREPINACE KRABICE PRISTROJOVE.

310 NEOBSAZENO - REZERVA

NOUZOVE OSVETLENI:
— SVITIDLA NO (NOUZOVE OSVETLENI) PRO OSVETLENI OUNIKOVYCH CEST

OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI - 4.NP

— BUDE PROVEDENO ZARIVKOVYMI SVITIDLY S VESTAVENYM AKUMULATOREM
_b . 311 KABINET — SVITI PRI VYPADKU ELEKTRICKEHO PROUDU, FUNKCNOST MIN. 1 hod.
— NAPAJENI 230V, OCHRANA PROTI PRETIZENI A VYBITI
312 NEOBSAZENO - REZERVA — NUTNO PRIVEST NESPINANY FAZOVY POTENCIAL
A.2/2x36W A.2/2x36W A 2/2x36W 313 KANCELAR VYCHOVNE PORADKYNE . 3
I I VNITRNI ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA SILOVYMI CELOPLASTOVYMI KABELY TYPOVE RADY CYKY.
S o o 314 | NEOBSAZENO - REZERVA KABELAZ BUDE ULOZENA POD OMITKOU (min. kryti 10 mm), PRIP. BUDE VEDENA V KONSTRUKGNICH
DUTINACH A DRAZKACH.
cot3 315 NEOBSAZENO - REZERVA KABELAZ V 1.PP A V DILNE BUDE ULOZENA V INSTALACNICH LISTACH.
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